
仕 様 書 

１ 件  名 

  草加市排水施設等及び農業用水路施設維持管理業務委託 

２ 履行期間 

  令和６年（２０２４年）４月１日から令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

３ 履行場所 

草加市内１２３か所（以下「排水施設等」という。） 

 うち、道路排水施設は５か所、農業用水路施設は３か所、道路冠水対策施設は３

か所、汚水排水施設は１か所とする。 

４ 支払方法 

  業務完了払（月払） 

５ 委託内容 

 中央ポンプ場における２４時間の運転監視対応、排水施設等の日常の保守点検、

緊急時の対応等の業務とする。 

 なお、排水施設等の維持管理とは、公益社団法人日本下水道協会発行「下水道維

持管理指針」等によるものをいい、詳細は「業務仕様書」によるものとする。 

６ その他 

 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６ 

 号）第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示 

 第１５５号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

① 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行

為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に

報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

委託番号 ６６０１

契約形態 業務委託



② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じる

こと。 

 仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。 

 履行期間中に、本案件に係る法令等の制定及び改廃があった場合は、仕様書等

の変更によることなく、その内容を遵守すること。 

７ 問合せ先 

 仕様書の記載内容に関すること（契約締結前） 

   草加市役所 契約課  

   電話０４８（９２２）１１２９（直通） 

 契約締結後の問合せ先 

   草加市役所 河川課排水機場係 齋藤 

   電話０４８（９２２）３４０９（直通） 



業 務 仕 様 書 

（草加市排水施設等及び農業用水路施設維持管理業務委託） 

１ 業務目的 

 本委託は、草加市が管理する排水施設等を適正に稼働できるよう維持管理を行う

とともに、浸水の軽減等を図り市民の安全を守ることを目的とする。 

２ 業務内容 

 業務内容の詳細については別記１に、業務に当たり必要な一般事項は別記２に、

また、施設の概要及び業務の対象は別表１、２及び３のとおりとする。 

３ 受注者の責務 

 関係法令の遵守 

 本業務の遂行に当たり、諸官庁関係法令等を遵守し、施設の安全と良好な環境

の保持に努めなければならない。 

 災害の防止 

 施設における災害の発生を未然に防止するため、異常がないか十分に確認した

後に退出するとともに施錠等を厳重に行わなければならない。 

 服装 

 従業員には作業に適した清潔で安全な服装をさせ、受注者であることを明示す

る名札等を着けさせなければならない。 

 責任者の選任 

 業務を円滑に執行するために、業務従事者から責任者を選任しなければならな

い。 

 業務従事者の管理 

 労働安全衛生法に基づき、定期健康診断を実施するとともに、常に業務従事者

の健康に留意しなければならない。 

４ 業務の実施責任 

 業務に瑕疵があると認められる場合はこれを補完しなければならない。ただし、

受注者の責めによらないときはこの限りではない。 

５ 異常又は事故報告 

 業務中に事故又は建物本体、附帯施設、設備等における破損、故障若しくは不良



箇所を発見したときは、適切な判断の下、予防措置をとるとともに、速やかに発注

者に報告しなければならない。 

自家用電気工作物については、別委託している受注者と連絡を取り、協力して仮

復旧に当たらなければならない。 

 また、河川水位の上昇や排水施設の停電等についても同様とする。 

６ 負担区分 

 排水施設等の運転に係る光熱水費（県受託の排水施設の光熱水費は県が負担）

は発注者が負担する。ただし、維持管理業務委託で使用する草刈り機や小型原動

機等のガソリンは受注者の負担とする。 

 事務室等の光熱水費（ＬＰガスは除く。）は無償とするが、その使用に当たっ

ては、節約に努めなければならない。 

 業務の履行に必要な中央ポンプ場の事務室、浴室等（以下｢事務室等｣という。）

は、契約期間中無償で貸与する。事務室等の使用期間中、受注者による汚損等が

あった場合は、自らの費用で直ちに修復しなければならない。 

 業務に必要な車両類、道路使用許可申請等については、受注者の負担とする。 

 建築設備の消火器具や灯具等の消耗品、役務費等は原則として発注者の負担と

する。 

  なお、排水施設等の遠隔監視に関わる役務費は、原則として発注者の負担とす

るが、その通信費及び受注者で所有している遠隔監視等に使用する情報システム

に関わる費用ついては、クラウド化されていることから受注者の負担とする。 

 受注者で特に必要な電話回線等の設置については、工事費、機器費及び通信費

を含め全て受注者の負担とするが、事前に可否について協議すること。 

 上記に記載のない事項については協議の上決定する。 

７ 人員体制及び作業時間 

本業務における人員体制及び作業時間は、次のとおりとする。 

 中央ポンプ場常駐人数（令和６年（２０２４年）４月１日から令和７年（２０

２５年）３月３１日まで） 

① 昼間（午前８時３０分から午後５時１５分まで）       ５名 

② 夜間（午後５時１５分から翌日午前８時３０分まで）     １名 

 ただし、土・日曜日、祭日及び年末年始（令和６年（２０２４年）１２月２９

日から令和７年（２０２５年）１月３日まで）の昼間は２名とする。 

 排水施設等における作業は、原則として２人１組（土・日曜日、祭日及び年末

年始を除く。）で年間を通して午前８時３０分から午後５時１５分までの間行う



ものとする。 

 なお、中央ポンプ場を含む排水施設等の運転操作及び遠隔監視業務並びに排水

施設等における作業の増員は２名（土・日曜日、祭日及び年末年始を除く）とし、

午前８時３０分から午後５時１５分までの間行うものとする。 

 ただし、中央ポンプ場を含む排水施設等の運転操作及び遠隔監視業務は２４時

間体制とする。 

 毎月１回、道路冠水対策施設定期点検時の交通誘導員は、２人配置を標準とす

る。 

 前号にかかわらず、発注者が業務に必要と認めた場合にあっては、上記で定め

た時間を超えて作業を実施すること。 

 また、震度５弱以上で自動参集とし、２人１組で施設を巡回し、異常がないこ

とを確認すること。 

 残業代については、作業員賃金（電工単価、なお、県施設運転操作については、

普通作業員単価）で別途精算する。 

８ 賠償責任保険への加入について 

 受注者は、第三者に損害が生じ、その損害を補償するため、契約期間中に次の補

償限度額とする賠償責任保険に加入しなければならない。 

 限度額については、１事故につき１億円（身体財物共通）、免責０円又は受注者

の企業総合賠償責任保険として、１０億円以上（身体財物共通）、免責０円とする。 

 契約期間は令和６年（２０２４年）４月１日午後４時に始まり令和７年（２０２

５年）４月１日午後４時に終わる契約とする。 

 なお、契約する保険会社において、特約により異なる時間で契約できる場合は、

令和６年（２０２４年）４月１日午前０時に始まり令和７年（２０２５年）４月１

日午前０時に終わる契約とする。 

 また、保険期間前の契約及び保険会社等の保険料の納付が必要になることから、

内示を受けた時点から賠償責任保険の申込み及び契約を締結してよいものとする。 

９ 業務の引継ぎについて 

 新旧受注者は、全施設の委託業務を滞りなく、かつ円滑に遂行できるよう誠実

に引き継がなければならない。 

 なお、引継ぎに係る費用は受注者の負担とする。 

 受注者は、全ての引継ぎ業務が完了した旨を書面で発注者に提出しなければな

らない。 



別記１ 排水施設等の業務委託詳細 

 業務内容の詳細については、次に示すとおりとする。 

 なお、施設詳細は別表のとおりとするが、主ポンプ以外の機器についても管理を行

う必要があることから、事前に発注者に確認すること。 

１ 管理運転 

 排水施設等の管理運転は、操作規則のほか、完成図書等にある設定水位内での運

転を原則とする。 

２ 運転操作監視業務 

 排水施設等の運転操作監視業務は、次の各号を行わなければならない。 

 中央ポンプ場内の計器類の監視、計測値の記録、運転操作を行い、記録する。

（夜間・休日も同様とする。） 

 河川水位が上昇するおそれのある場合には情報を収集し、雨水幹線ゲートの開

度調整を行った上で適切に排水を行う 

 受注者で所有している情報システム（コンピュータ、ネットワーク及び記録媒

体で構成され情報処理を行う仕組みのもの）について、必要なセキュリティ対策

を施した上、遠隔監視を行うこと。 

３ 保守点検整備業務 

 機器の正常な運転を確保するための日常点検、定期点検を行うとともに、簡易な

修繕業務等を実施しなければならない。 

 これらの業務に当たり、発注者と協議し次の各号を実施しなければならない。 

 翌月の作業、機器の整備点検の作成 

 日報の作成、毎月の点検・整備の結果の記録 

 定期点検、履歴管理、施設に関するデータの作成及び整理 

４ 法定定期点検 

 消防用設備、地下タンク貯蔵所、クレーン設備については、別表１に記載の箇所

について点検を行う。また、設置数、容量等については、別表２に示す。なお、施

設内の設置状況等については、事前に発注者に確認すること。 

５ 道路冠水対策施設定期点検 

 冠水センサー、道路冠水表示盤、エアー遮断機については、別表３の施設につい



て、次の事項に留意し毎月１回点検を行う。なお、施設内の設置状況等については、

事前に発注者に確認することとし、点検の際は必要に応じて交通誘導員を適切に配

置の上、道路使用許可書の写しを携帯し、通行人及び通過車両に十分配慮して行う

こと。 

 目視点検 

 別表３に記載のある施設のうち、№１及び№２について、破損等がないか点検する

とともに、各冠水センサー内の静電容量センサーの位置がGL+50mm及びGL+150mmの位

置にあるか確認し、また、エアー遮断機のバッテリーの充電状況についても確認する

こと。 

 別表３に記載のある施設のうち、№３について、破損等がないか点検すること。 

 動作状況の点検 

 別表３に記載のある施設のうち、№１及び№２について、各冠水センサーから冠水

記号（GL+50mm及びGL+150mmの２種類）が各制御盤を介することについて、次のとお

り点検をすること。 

① 道路冠水表示板の文字表示について、それぞれ切り替わること。 

② 各施設の回転灯が作動すること。 

③ 冠水信号(GL+150ｍｍ)でエアー遮断機が適切に稼働すること。 

６ 場内清掃業務 

７ 植栽剪定業務 

 植栽剪定業務は、排水施設等の植栽剪定のほか、高木剪定については、横手堀ポ

ンプ場のクスノキ１本を含むものとする。 

８ 一般廃棄物等及び産業廃棄物の場内収集、搬出立会い 

 農業用水路施設の一般廃棄物及び産業廃棄物については、担当課である都市農業

振興課で事務手続を行っているため、必要に応じ堆積状況を報告し、処分の依頼を

申し出ること。 

９ 機器機能診断業務 

 維持管理の対象となる施設（別表１に示す中規模排水施設のうち、国・県の施設

及び手代排水樋管ゲートを除く施設、貯留施設のうち、横手堀貯留施設、中井堀貯

留施設、新里貯留施設）について、施設の機能を維持するため、日常の保守管理デ

ータを整理し、３年間保存するものとし、また、交換・修繕履歴は３年以降も把握

できるようにしておく。 



 なお、施設機能確認の主な内容は次のとおりとするが、詳細について受注者が提

案し、市と協議して決定する。 

 維持管理業務の対象となる施設について、保守点検業務（日常点検・定期点検）、

修繕業務（定期修繕・小修繕）、事故、故障、劣化状況及び個別施設に関する資

料をデータで整理、取りまとめの上、資料（必要に応じ電子データ）を市に提出

する。 

 保守点検記録の中で、目視できるものに限っては主要機器の劣化状況、設置状

況について確認するものとし、写真により外観の状況を記録し、結果を整理して

おく。 

 保守点検記録、機器台帳、補修履歴等の資料等により、各施設の性能について

評価し、機能面から支障の有無を評価する。 

10 市で管理する資機材を水防等で排水施設に配置した場合の適切な保管・管理 

11 提出書類 

 提出書類については、次のとおりとし、受注者が担当課（河川課、道路整備課、

都市農業振興課、都市計画課）へ直接提出すること。 

 なお、日報、月報、予定表等フォーマットや取りまとめ方は、受注者の提案によ

るものとするが、事前に発注者の確認を受けなければならない。 

 作業予定表（月・年点検計画表） 

 月／年点検記録 

 作業報告書（緊急対応含む。） 

 購入品・修繕依頼書 

 個別施設に関する資料 

  （水位等の設定、施設・機器台帳、操作・点検手順の作成資料） 

 交通誘導員の実施員数月次報告 

 発注者が要求する資料  



別記２ 一般事項 

１ 資格者の選任 

 本業務に必要な有資格者等は、次の各号のとおりとする。 

なお、本業務の総括責任者は、排水施設の維持管理業務に精通した３年以上の経験

を有する技術者で、６か月以上の直接的かつ恒常的に雇用関係を有する者から選任

するものとする。 

 また、新規職員については上記 、 の対象としないが、速やかに から まで

のいずれかの有資格者となれるよう努めるものとする。 

 電気工事士法に基づく第一種及び第二種電気工事士の有資格者 

 消防法に基づく乙種以上の危険物取扱者（第４類は必須） 

 消防法に基づく第１種の消防設備点検資格者又は消防設備士 

 消防法に基づく第２種の消防設備点検資格者又は消防設備士 

 労働安全衛生法に基づく酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

 労働安全衛生法に基づくクレーン運転実技教習終了者 

 自家用発電設備専門技術者（保全部門） 

 高等学校、高等専門学校、短大、大学等で電気系又は機械系科目を履修した者 

 排水施設維持管理業務に２年以上の実務経験を有する者 

２ 業務従事者の参集 

 自然災害等が発生し、又は予測される場合は、業務従事者を参集できる体制を整

えなければならない。 

３ 施設管理における一般事項 

 業務の実施に当たっては安全の確保に十分留意しなければならない。 

 火気の始末を徹底し、火災の防止に努めなければならない。 

 業務場所を適宜清掃するとともに、不要な部品等は整理･整頓し、清潔に努め

なければならない。 

４ 備品・消耗品・図書類の管理について 

 備品・消耗品は適切に管理しなければならない。 

 完成図書、特殊工具等は貸与する。受注者の責により貸与品を損傷、紛失した

場合、弁償、原状復旧しなければならない。 

 点検整備、小修理に必要な小型工具や測定器具類は原則として受注者が用意し



なければならない。 

 消耗品は、次に掲げる支給品を除いて受注者が用意しなければならない。 

① 潤滑油類（補充及び交換用のオイル、グリース等） 

② 塗料、塗装用具 

③ 特殊工具 

５ 法令の厳守等 

 維持管理業務の履行に当たっては、次の各号の関係法令等を厳守しなければなら

ない。 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号） 

 河川法（昭和３９年法律第１６７号） 

 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

 電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号） 

 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

 環境基本法（平成５年法律第９１号） 

 悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号） 

 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

 労働基準法施行規則（昭和２２年厚生省令第２３号） 

 草加市環境基本条例（平成１２年条例第１８号） 

 草加市公共物管理条例（平成８年条例第９号） 

 その他関連法令・施行規則等 

６ 指針、要領、要綱、各種基準等の準拠 

 本業務の実施に当たり、次の各号の最新版の指針、要領、要綱、各種基準等を準

拠しなければならない。 

 下水道維持管理指針（公益社団法人日本下水道協会） 

 下水道施設維持管理積算要領（終末処理場・ポンプ場施設編）（公益社団法人

日本下水道協会） 

 下水道施設設計指針と解説（公益社団法人日本下水道協会） 

 下水道施設の耐震対策指針と解説（公益社団法人日本下水道協会） 



 電力会社の電気需給約款、電気供給約款 

 その他関連指針、要領、要綱、各種基準等 

７ 提出書類 

 契約締結後速やかに次の書類を提出しなければならない。 

 なお、提出書類に変更が生じた時には、直ちに変更届を提出すること。 

① 着手届 

② 組織表（現場管理、安全管理） 

③ 業務総括責任者選任届 

④ 賠償責任保険見積書の写し 

契約締結後は、保険証券の写しを速やかに提出すること。 

 新たに受注者になった場合又は履行期間内に変更が生じたときには直ちに法定

資格者解任・選任を行わなければならない。 



別表１

中規模排水施設（県排水施設含む。）　担当課：河川課（公共下水道事業会計） ※排水量（参考）は主要ポンプのみ。サンドポンプ等は容量に含めていない。　　　

ＮＯ 場所 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検
地下タンク
容量

しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

1 中央ポンプ場 手代一丁目１９番１号
旧住所：手代町１６０番地７

Ｐ 480 4 ○
中央監視

17回（*1）
年1回（*4）

○ ○
24時間

○ ○
年2回
（*9）

年1回
10ｋＬ
（*10）

○（*6）
-

別委託
月2回目視
年1回外部

○
植栽剪定
（*7）

R6年度のクレーン年点検は専門業者による点検及び法定検査
（*1）R6.6～10は2回、以外は1回の月点検。
（*4）年点検は1回実施
（*6）しさは年3回、沈砂は年1回程度。
（*7）北西側の公園及び南西側のフェンス外にある市所有緑地
　　帯の植栽剪定、落葉回収を含む。
　　　また、朝夕の公園門扉の開閉を含む。
（*9）消防設備は非常用電源設備（変電設備）を含む。
（*10）漏えい検査と危険物取扱者による定期点検を各1回
　　　実施すること。

手代ゲート（手代排水樋管ゲート） 手代三丁目５１番１４号地先
旧住所：手代町２６６番地先 Ｇ - 1面 ○

水防時の操作のみ

2 新里排水機場 新里町１７８番地先
Ｐ 60 2 ○

17回（*1）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ 年2回 ○（*6）
-

別委託
○

植栽剪定

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回の月点検。
（*4）年点検は1回実施
（*6）しさは年2回程度

3 松原排水機場 松原三丁目地内
Ｐ 120 3 ○

17回（*1）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ 年2回 ○
-

別委託
○

植栽剪定

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回の月点検。
（*4）年点検は1回実施

4 長栄排水機場 長栄二丁目１０番地１
旧住所：長栄町９０８番地先 Ｐ 60 3 ○

17回（*1）
年1回（*4）

-
自動運転
(非発は半自動)

○ ○ ○ 年2回 ○
-

別委託
○

植栽剪定

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回の月点検。
（*4）年点検は1回実施

5 松江第１排水機場 松江五丁目１番地先
Ｐ 120 2 ○

17回（*1）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ 年2回 ○（*6）
-

別委託
○

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回の月点検。
（*4）年点検は1回実施
（*6）しさは年2回程度

6 松江第２排水機場 稲荷五丁目地内

Ｐ 60 2 ○
17回（*1）
年1回（*4）

-
自動運転
(非発は半自動)

○ ○ ○ 年2回
年1回
4kL
（*10）

○
-

別委託
○

植栽剪定

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回の月点検。
（*4）年点検は1回実施
（*10）漏えい検査と危険物取扱者による定期点検を各1回

実施すること。

中規模排水施設（県排水施設含む。）　担当課：河川課（排水施設維持管理事業） ※排水量（参考）は主要ポンプのみ。サンドポンプ等は容量に含めていない。　　　

ＮＯ 場所 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検
地下タンク
容量

しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

1 県）神明排水機場 神明二丁目６番１号
Ｐ 1200 3 17回（*1） ○ ○ ○ ○ ○（*6） ○

（*15）

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回。
（*6）しさは年3回程度
（*15）場内清掃及び整理整頓に限る。

2 県）龍圦水門 新栄三丁目１８番地先
旧住所：新栄町６３７番地先

Ｇ - 1面 17回（*1） ○ ○ ○ ○ ○
（*1）R6.6～10は2回、以外は1回。

3 県）古綾瀬川排水機場 松江三丁目２０番地
Ｐ 600 2 17回（*1） ○ ○ ○ ○ ○（*6） ○

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回。
（*6）しさは年1回程度

4 国）古綾瀬川水門 松江三丁目地内
旧住所：手代町地内

Ｇ - 1面 17回（*1） ○ ○ ○ ○
（*1）R6.6～10は2回、以外は1回。古綾瀬川排水機場に隣
接。運転操作は古綾瀬川排水機場と一体制御。

5 県）辰井川排水機場 谷塚上町２３番地１
Ｐ 600 2 17回（*1） ○ ○ ○ ○ ○（*6） ○

（*15）

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回。
（*6）しさは年3回程度
（*15）場内清掃及び整理整頓に限る。

6 横手堀ポンプ場 谷塚上町９０番２地先

Ｐ 120 2 ○
17回（*1）
年1回（*4）

-
自動運転
(非発は半自動)

○ ○ ○ 年2回
年1回
6kL
（*10）

○（*6）
-

別委託
○

植栽剪定

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回の月点検。
（*4）年点検は1回実施
（*6）しさは年2回程度
（*10）漏えい検査と危険物取扱者による定期点検を各1回

実施すること。
7 中井堀排水機場 谷塚二丁目２番２２号

Ｐ 90 2 ○
17回（*1）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ 年2回 ○
-

別委託
○

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回の月点検。
（*4）年点検は1回実施

8 旭排水機場 旭町一丁目３番地先

Ｐ 180 3 ○
17回（*1）
年1回（*4）

-（*11）
自動運転
(非発は半自動)

○ ○ ○ 年2回
（休止中）
6kL

○
-

別委託
○

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回の月点検。
（*4）年点検は1回実施
（*11）水防時の手動運転操作を行う場合は、発注者の指

示による。
9 瀬崎排水機場 瀬崎六丁目地内

Ｐ 96 2 ○
17回（*1）
年1回（*4）

-
自動運転
(非発は半自動)

○ ○ ○ 年2回
年1回
4kL
（*10）

○
-

別委託
○

植栽剪定

（*1）R6.6～10は2回、以外は1回の月点検。
（*4）年点検は1回実施
（*10）漏えい検査と危険物取扱者による定期点検を各1回

実施すること。



貯留施設　担当課：河川課（公共下水道事業会計）

ＮＯ 場所 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検 地下タンク
しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

1 松原地区貯留施設
※松原排水機場と一体管理

松原三丁目地内
Ｔ - - 月1回目視 ○

貯留施設　担当課：河川課（排水施設維持管理事業）

ＮＯ 場所（施設名称/監視設備用名称等） 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検 地下タンク
しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

1 横手堀貯留施設 谷塚上町９０番２地先
Ｔ／Ｐ 1.9 3

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

2 中井堀貯留施設 谷塚一丁目３０番２４号
Ｔ／Ｐ 4.61 3

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

3 新里貯留施設 新里町１７８番地先
Ｔ／Ｐ 2.1 2

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

4 旭貯留施設
※旭排水機場と一体管理

旭町二丁目地内
Ｔ - - 月1回目視 ○

巡回点検のみ

5 古綾瀬川第二貯留池 八幡町４３８番１１地先

Ｔ／Ｐ 1 2
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○（*6）

○
（*13）

（*4）年点検は1回実施
（*6）しさは年2回程度
（*13）最下流の円形の池部分について、沈んだものを含
んだ落葉回収及び清掃は、月１回実施。

6 松原ハイツ貯留池 北谷一丁目１番地先
Ｔ - - 月1回目視 ○（*6） ○

落葉回収

巡回点検のみ
（*6）落葉回収は点検以外に月1回程度に実施（秋期）

7 遊馬町貯留池 遊馬町１１５６番２地先
Ｔ - - 月1回 ○ ○

巡回点検。また、場内清掃、草刈は、貯留施設の機能に
支障がない程度でよいものとする。

8 松江公園貯留施設 松江五丁目８番地先
Ｔ／Ｐ 1.8 2

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

9 松原五丁目貯留施設 松原五丁目７番６号
Ｔ／Ｐ 6 2

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

10 手代中央公園貯留施設 手代ニ丁目１７番地先
旧住所：手代町１００８番２

Ｔ／Ｐ 6.18 2
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

11 草加スカイハイツ貯留施設 柳島町５２５番１地先
Ｔ／Ｐ 1.2 2

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○（*6） ○
落葉回収

（*4）年点検は1回実施
（*6）落葉回収は点検以外に月1回程度に実施（秋期）

12 両新田小貯留施設 両新田西町５５番地先
Ｔ／Ｐ 3.76 2

隔月1回
目視

教育総務部にて電源停止、施設外から巡回目視。

13 瀬崎小貯留施設 瀬崎二丁目３２番１号地内
Ｔ／Ｐ 0.25 1

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

14 原町貯留施設 原町二丁目地内
Ｔ／Ｐ 5.7 2

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

15 新栄道下公園貯留
（第４公園下雨水貯留槽施設）

新栄１－１８地先
旧住所：新栄町２８８番地先

Ｔ／Ｐ 4 2 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

16 長栄中央公園貯留
（第7公園下雨水貯留槽施設）

長栄３－１２地先
旧住所：長栄町９４３番地先

Ｔ／Ｐ 9.18 2 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

17 長栄東公園貯留
（第8公園下雨水貯留槽施設）

長栄２－１４地先
旧住所：長栄町５３８番地先

Ｔ／Ｐ 4.44 2 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

18 清門中央公園貯留
（清門中央公園西側雨水貯留槽設備）

清門２－２５地先
旧住所：清門町１００番地先

Ｔ／Ｐ 4.44 2 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

19 市道10893号線下西貯留
（公園通り雨水貯留槽設備その1）

新栄１－２３地先
旧住所：新栄町２５３番地先

Ｔ／Ｐ 3.12 2 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

20 市道10082号線下貯留
（公園通り雨水貯留槽設備その2）

長栄３－４７地先
旧住所：長栄町９６番地先

Ｔ／Ｐ 4.24 2 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

21 市道10893号線下東貯留
（公園通り雨水貯留槽設備その3）

新栄１－２４地先
旧住所：新栄町２５３番地先

Ｔ／Ｐ 5 2 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

22 古綾瀬川第一貯留池 青柳五丁目地内
Ｔ - - 月1回目視 ○

巡回点検のみ

23 古綾瀬川第三貯留池 青柳四丁目地内
Ｔ - - 月1回目視 ○ ○

巡回点検。
草刈りについては、他課で実施しているため、発注者との協議による。

24 谷塚仲町調節池 谷塚仲町
Ｔ - - 月1回目視 ○ ○

雑草は、ｱｽﾌｧﾙﾄ目地から草が生える程度。

25 松原貯留/草加松原４丁目雨水貯留槽 松原４－４番地先
Ｔ／Ｐ 7.36 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

雑草は、電気盤の周辺から草が生える程度の範囲。
26 柿木貯留/柿木産業団地調整池
※地区計画：柿木産業団地２号調整池

柿木町地内
Ｔ／Ｐ 8.3 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

雑草は、電気盤の周辺から草が生える程度の範囲。



小規模排水施設　担当課：河川課（公共下水道事業会計）

ＮＯ 場所（施設名称/監視設備用名称等） 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検 地下タンク
しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

1 中央雨水幹線ゲート
※中央ポンプ場から遠隔操作

吉町二丁目７番地先
Ｇ - 1面 ○

中央ポンプ場

月1回
年1回（*4）

○
中央ポンプ場から
手動遠隔

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

小規模排水施設　担当課：河川課（排水施設維持管理事業）

ＮＯ 場所（施設名称/監視設備用名称等） 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検 地下タンク
しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

1 八幡町ポンプ/
八幡町

八幡町９３６番１地先
Ｐ 2 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

2 弁天町ゲートポンプ/
弁天町

弁天六丁目２３番２０号地先
ＧＴ 12 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

3 会の谷ポンプ/
会の谷

中根三丁目２６番１１号地先
Ｐ 1.3 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

4 学園町ポンプ/
学園町

学園町一丁目１番１号地先
Ｐ 60 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

5 文化会館南側ポンプ 松江一丁目７番２２号地先
Ｐ 2 1

月1回
年1回（*4）

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

6 綾瀬川左岸広場南西側 松江一丁目１０番地先
Ｐ 2 1

月1回
年1回（*4）

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

7 松江町ゲートポンプ/
松江町

松江三丁目２０番１３号地先
ＧＴ 30 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

8 松江町排水第３ポンプ/
松江町第三

松江三丁目２６番１３号地先
Ｐ 6 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

9 草加一丁目ポンプ/
草加一丁目

草加一丁目１６番１７号地先
Ｐ 4.5 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

10 草加三丁目ポンプ/
草加三丁目

草加三丁目９番１３号地先
Ｐ 9 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

11 草加四丁目ゲートポンプ/
草加四丁目

草加四丁目４番５号地先
ＧＴ 6.2 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

12 栄町一丁目高架下ゲートポンプ/
栄町一丁目高架下

栄町一丁目５番６号地先
ＧＴ 30 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

13 栄町一丁目ゲートポンプ/
栄町一丁目

栄町一丁目１番６号地先
ＧＴ 12 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

14 旧綾瀬川自治会ポンプ 稲荷一丁目４番２７号地先
Ｐ 1.6 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

15 吉町二丁目北ゲートポンプ/
吉町二丁目北

吉町二丁目７番２０号地先
ＧＴ 12 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

16 吉町二丁目南ポンプ/
吉町二丁目南

吉町二丁目６番２９号地先
Ｐ 1.2 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

17 吉町三丁目ﾎﾟﾝﾌﾟ/
吉町三丁目

吉町三丁目６番２９号地先
Ｐ 1.9 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

18 C-356号水路ポンプ/
Ｃ－３５６号水路ポンプ

吉町三丁目８番１５号地先
Ｐ 3.8 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

19 吉町四丁目ゲートポンプ/
吉町四丁目

吉町四丁目９番３１号地先
ＧＴ 12 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

20 遊馬町東ゲートポンプ/
遊馬町東

遊馬町８０２番５地先
ＧＴ 6 2 隔月1回 ○ ○

電源停止中

21 柳島町マンホールポンプ 柳島町６０４番１０地先
Ｍ 6 1

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

22 瀬崎町ゲートポンプ/
瀬崎町ゲートポンプ

瀬崎五丁目５３番１３号地先
ＧＴ 18 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

23 谷塚駅西口水路ポンプ/
谷塚駅西口

谷塚町５７８番地先
Ｐ 4 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

24 毛長橋下流その1ポンプ 新里町１番７地先
Ｐ 2.6 1

月1回
年1回（*4）

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

25 毛長橋下流その2ポンプ/
毛長橋下流その２

新里町３番５地先
Ｐ 12 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

26 新里防災広場ポンプ/
新里防災広場

新里町１４９６番２地先
Ｐ 60 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

27 旧花栗小学校南ポンプ/
草加かがやき支援学校南
（旧花栗小学校南）

松原四丁目５番１０号地先

Ｐ 5 1 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

28 花栗二丁目ポンプ/
花栗二丁目

西町９７０番地先
Ｐ 1 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

29 中根三丁目ポンプ 中根三丁目２６番５号地先
Ｐ 3 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

30 柿木町ポンプ
（G-02号水路)

柿木町１４８番２地先
Ｐ 12 1 隔月1回 ○ ○

電源停止中



小規模排水施設（続き）

ＮＯ 場所（施設名称/監視設備用名称等） 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検 地下タンク
しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

31 草加五丁目ポンプ 草加五丁目１２番地先
Ｐ 6 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

32 八幡西公園ポンプ 八幡町９３２番地先
Ｐ 1.2 1 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

33 新里町１ポンプ
（E-122-6号水路)

新里町１５４０番３地先
Ｐ 12 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

34 新里町２ポンプ
（E-126-6号水路)

新里町１５２９番１地先
Ｐ 12 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

35 新里町３ポンプ
（E-126-1号水路)

新里町１５２４番１地先
Ｐ 1 1

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

36 吉町二丁目
（C-359号水路)

吉町二丁目６番２２号地先
Ｐ 20 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

37 松江第四水路ポンプ 松江三丁目２０番１３号地先
（古綾瀬川排水機場脇）

Ｐ 9.9 1 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施
R6.6月に24m3/minにポンプ能力増強予定。

38 草加吉町公園ポンプ
（C-355号水路)

吉町三丁目９番２０号地先
（草加吉町公園内）

Ｐ 20.6 2 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

39 国）新善町ポンプ 新善町２８８番地先

Ｐ 7.8 3
月2回

年1回（*4）

-
自動運転

(非発は半自動)
○ ○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

40 第２号樋管/
第2号樋管(ゲートポンプ)

清門２－６１地先
旧住所：清門町３

ＧＴ 39 2 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

41 第５号樋管/
第5号樋管(ゲートポンプ)

新栄３－３地先
旧住所：新栄町６２２番地先

ＧＴ 6 1 ○
月1回

年1回（*4）
-

自動運転
○ ○ ○ ○ ○

（*4）年点検は1回実施

42 第９号樋管/
第9号樋管(ゲート)

長栄３－１１地先
旧住所：長栄町３０４番地先

Ｇ - 1面 ○
長栄中央公園に含む

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

43 北谷三丁目ポンプ 北谷三丁目３３－２５番地先
Ｐ 1.56 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

44 旧松戸草加線瀬崎ポンプ 瀬崎五丁目３９番５号地先
Ｐ 3 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

45 青柳一丁目ゲート 青柳一丁目１－１７番地先
Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

46 青柳二丁目ゲート 青柳二丁目７番地先
Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

47 柳島治水緑地ゲート 柳島町地内（柳島治水緑地西側）
Ｇ - 1面

月1回（*3）
年1回（*4）

○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施。

48 金右衛門樋管ゲート 金明町地内
Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

49 谷古田排水樋管ゲート 松江三丁目地内
Ｇ - 1面

月1回（*3）
年1回（*4）

○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

50 三ツ橋水門 中根一丁目地内（松並橋北）

Ｇ - 2面
月1回（*3）
年1回（*4）

○（*12） ○ ○

（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施
（*12）水防時の操作は、発注者の指示による。

51 第３号樋管 新栄１－３地先
旧住所：新栄町地内 Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

52 第１号樋管 清門２－５２地先
旧住所：清門町15-3番地先 Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

53 第４号樋管 新栄１－１８地先
旧住所：新栄町278番地先 Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

下ノ圦樋管 柿木町地内

Ｇ - 1～2
月1回（*3）
年1回（*4）

○（*12） ○ ○ ○ ○

（*3）点検周期
　　R6.4又は5に遠方操作動作確認及び作動試験、その他
　は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施
（*12）水防時の操作は、発注者の指示による。

下ノ圦樋管ポンプ 柿木町地内

Ｐ 12 1
月1回（*3）
年1回（*4）

○（*12） ○ ○ ○ ○ ○

（*3）点検周期
　　R6.4又は5に遠方操作動作確認及び作動試験、その他
　は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施
（*12）水防時の操作は、発注者の指示による。

55 上ノ圦樋管 柿木町地内

Ｇ - 1面
○

遠方操作
あり

月1回（*3）
年1回（*4）

○（*12） ○ ○ ○ ○

（*3）点検周期
　　R6.4又は5に遠方操作動作確認及び作動試験、その他
　は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施
（*12）水防時の操作は、発注者の指示による。

56 横手堀ゲートポンプ 谷塚上町９０番２地先
ＧＴ 15 2

横手堀ポンプ場の隣地にあり、ポンプ場と一体制御横手堀ポンプ場に含む。

54

○
遠方操作
あり



小規模排水施設（続き）

ＮＯ 場所 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検 地下タンク
しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

57 C－１３３号水路ゲート 花栗４－９２３－２番地先
Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

58 B－１８９号水路ゲート 栄町１－８９６－１番地先
Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

59 B－１９３－１号水路ゲート 栄町１－８９４－３番地先
Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

60 B－１６８号水路ゲート 北谷三丁目１０８番地先
Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

61 B－１９２号水路ポンプ 栄町ニ丁目７－３１番地先
Ｐ 1.4 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

62 B－１９４号水路ポンプ 栄町一丁目８－８番地先
Ｐ 1.4 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

63 北谷三丁目第２ポンプ 北谷三丁目３３番地先
Ｐ 0.99 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

64 新栄四丁目ゲート 新栄４－９５９地先

Ｇ - 1面 ○
月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○
○
（*14）

（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
　　なお、完成後は、巡回目視。
（*4）年点検は1回実施
（*14）吐口部分の護床は、占用範囲のため適宜実施。

65 苗塚町ゲート 苗塚町４７８－４番地先
Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

66 新里防災広場第２ポンプ 新里町１４９６番２地先
Ｐ 19.8 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

67 辰井川樋管ゲートＮＯ．３ 谷塚上町４０８番地先
Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

68 排水樋管（長栄一丁目） 長栄一丁目５７７番地先
Ｇ - 1面 ○

月1回（*3）
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○
（*3）点検周期
　　R6.4又は5に作動試験、その他は巡回目視。
（*4）年点検は1回実施

農業用水路施設　担当課：都市農業振興課

ＮＯ 場所 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検 地下タンク
しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

1 葛西用水伏せ越し施設 青柳六丁目地内
Ｗ - 4面

月1回
年1回（*4）
年2回（*5）

- ○ ○（*8） ○
（*4）年点検は1回実施
（*5）上下流のゲートは年2回作動確認。
（*8）5月上旬、7月中旬の通水期に巡回する。

2 谷古宇田用水ポンプ場 八幡町４６１－３番地先
ＰＵ 3.6 2

月1回（*3）
年1回（*4）

- ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

3 笹塚小橋ポンプ 八幡町１１０６番地先
ＰＵ 3.6 2

月1回（*3）
年1回（*4）

- ○ ○
（*4）年点検は1回実施

道路排水施設　担当課：道路整備課

ＮＯ 場所（施設名称/監視設備用名称等） 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検 地下タンク
しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

1 松原ハイツポンプ 北谷一丁目１番地先
Ｍ 1.68 2

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

2 谷塚43号マンホールポンプ/
谷塚４３号

谷塚町７２番地先
Ｍ 1.12 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

3 谷塚陸橋下マンホールポンプ/
谷塚陸橋下

谷塚二丁目１７番１号地先
Ｍ 1 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

4 谷塚隧道ポンプ/
谷塚隧道

谷塚二丁目１６番１７号地先
Ｐ 2.4 2 ○

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

5 谷塚高架下通路ポンプ（市道9006号線） 谷塚一丁目１３番２９号地先
Ｐ 0.02 1

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○
（*4）年点検は1回実施

汚水排水施設　担当課：都市計画課

ＮＯ 場所（施設名称/監視設備用名称等） 履行場所 区分
ポンプ能力
m3/min.

台数
遠隔監視
(24時間)

管理運転
点検周期
回数

水防時
操作

運転操作
監視業務

保守点検
整備業務

簡易修繕
業務

消防点検 地下タンク
しさ・沈砂
ごみ回収

高圧電気
設備

クレーン
場内清掃
草刈り

備考

1 柿木産業団地汚水排水施設 柿木町地内

Ｍ 2.22 2
○

（柿木貯
留と一体）

月1回
年1回（*4）

-
自動運転

○ ○ ○ ○ ○

　施設は、柿木貯留と隣接。排水は、産業団地の雨水。
　雑草は、柿木貯留と一体となった電気盤の周辺から草が
生える程度の範囲。
（*4）年点検は1回実施

（凡例）

Ｇ：ゲート　ＧＴ：ゲートポンプ　Ｍ：マンホールポンプ　Ｐ：水中ポンプ　Ｔ：貯留施設　Ｔ／Ｐ：貯留施設（貯留施設・ポンプ付）　Ｗ：水門、除塵機、ＰＵ：揚水ポンプ施設



別表２　法定定期点検項目一覧

１．消防用設備
　消防用設備（公共下水道事業会計）
対象施設 点検品目 型式等 台数等 その他

中央ポンプ場 消火器具 加圧式粉末10型 14
加圧式粉末20型 5

自動火災警報装置 P型1級 1面 警戒区域：15
差動スポット 1
定温スポット 2
煙式光電スポット 64
地区音響装置 9
発信機 9

屋内消火栓設備
主ポンプ・電動機
（65φ300m3/min.,5.5kW）

1 屋内消火栓箱：3面

誘導灯・誘導標識 36 うち、標識は7
特殊消火設備 ハロゲン化物消火設備 2 全質量：68L×2セット

新里排水機場 消火器具 加圧式粉末10型 2
松原排水機場 消火器具 加圧式粉末10型 2
長栄排水機場 消火器具 加圧式粉末10型 2
松江第１排水機場 消火器具 加圧式粉末10型 2
松江第２排水機場 消火器具 加圧式粉末10型 4
　消防用設備（排水施設維持管理事業）
対象施設 点検品目 型式等 台数等 その他

横手堀ポンプ場 消火器具 加圧式粉末10型 10 横手堀貯留1本を含む。
加圧式粉末20型 1

中井堀排水機場 消火器具 加圧式粉末10型 3 中井堀貯留1本を含む。
旭排水機場 消火器具 加圧式粉末10型 14
瀬崎排水機場 消火器具 加圧式粉末10型 3

２．地下燃料タンク設備
　地下燃料タンク設備（公共下水道事業会計）
対象施設 点検品目 容量等 基数 その他

中央ポンプ場 地下タンク A重油：10,000L 1
松江第２排水機場 地下タンク 軽油：4,000L 1
　地下燃料タンク設備（排水施設維持管理事業）
対象施設 点検品目 容量等 基数 その他

横手堀ポンプ場 地下タンク A重油：6,000L 1
瀬崎排水機場 地下タンク A重油：4,000L 1

３．クレーン設備（公共下水道事業会計）
対象施設 点検品目 仕様等 基数 その他

中央ポンプ場 クレーン クラブ式：10.1t 1



別表３　道路冠水対策施設定期点検箇所一覧 　担当課：道路整備課

№ 場所 履行場所 点検品目 型式等 台数 その他

道路冠水表示板 縦型LED表示板 ３面 冠水信号受信用無線機付

冠水センサー 静電容量式 １基

制御盤№１ 単柱式 １基 冠水信号送信用無線機付

制御盤№２ ポンプ制御盤共架式 １基 冠水信号受信用無線機付

道路冠水表示板 縦型LED表示板 ２面 冠水信号有線受信

道路冠水表示板 横型LED表示板 １面 冠水信号有線受信

冠水センサー 静電容量式 １基

制御盤№１ ポンプ制御盤共架式 １基
冠水信号有線送信
冠水信号送信用無線機付

制御盤№２ エアー遮断機共架式 １基 冠水信号受信用無線機付

エアー遮断機№１ 単柱式 １基 冠水信号有線受信

エアー遮断機№２ 単柱式 １基 冠水信号有線受信

冠水センサー １基

道路冠水表示板 片持ち式 ２面
谷塚二丁目１７番１号地先谷塚陸橋下3

谷塚町72番地先谷塚４３号1

谷塚二丁目16番17号地先谷塚隧道2


